Lewin Brzeski, 28.09.2018r.

Wszystkie strony postgpowania

dotyczy postepowania: Budowa infrastruktury rekreacyjnej — tymczasowego lodowiska wraz z elementami
towarzyszgcymi w Lewinie Brzeskim

W trakeie przygotowywania materiatow przetargowych od jednego z oferentéw wplynely w dniu
27.08.2018r. nastepujace zapytania:
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Ad. 1

Poproszono o podanie minimalnej mocy chiodniczej agregatu chlodniczego. Jednoczesnie
zaproponowano, by min. wydajnos¢ chtodnicza byla 65kW.

Poproszono o podanie informacji, jaka ilo$¢ chodnikéw gumowych w m? jest potrzebna.

Poproszono o podanie ilosci i typu tawek.

Poproszono o informacje, na jaka ilo$¢ par tyzew ma by¢ suszarka do tyzew.

Czy teren pod stoiska handlowe i kontenery nalezy réwniez wypoziomowac?

Czy Zamawiajacy doprowadzi kabel zasilajacy do agregatu, czy nalezy wliczy¢ ten kabel do
wyceny? Jaka bedzie odleglos¢ od miejsca udostepnienia en. elektrycznej do miejsca posadowienia
agregatu?

Na mapie sytuacyjnej zaznaczono ksztalt lodowiska w formie trapezu, co jest niemozliwe do
wykonania. Czy jest mozliwe wbudowanie lodowiska o ksztatcie prostokata lub kwadratu?

W opisie przedmiotu zamoéwienia nie ma informacji o izolacji podtoza pod ptyta lodowiska. Nie
zastosowanie takiej izolacji spowoduyje straty chtodu a w konsekwencji dluzszg prace urzadzenia
chtodniczego 1 wieksze zuzycie energii elektrycznej. Zaproponowano izolacj¢ EPS 200 o gr. min.
Sem.

Poproszono o informacje w jakie] odleglosci bedzie sktadowanie lodowiska po demontazu po
sezonie.

W przedmiarze robot Zamawiajgcy wymaga dostawy maszyny do pielegnacji lodu wskazujac
konkretnego producenta. Czy Zamawiajgcy uzna za rownorz¢dng rolbg n-ICE M800 w stosunku do
maszyny WM wpisanej w dokumentacje przetargowa?

Tak. W cenie oferty nalezy zawrzeé agregat chfodniczy o mocy 65kW.

Ad.2

[lo$¢ chodnikéw to min. 50m?.

Ad. 3

5 sztuk fawek o diugosei min. 3.0m.

Ad. 4

Suszarka do tyzew powinna by¢ na 50 par.

Ad. 5

Tak. Stoiska i kontenery planuje si¢ ustawié¢ na istniejacej kostce brukowej o wym. 18x21cm

Ad. 6

Kabel zasilajacy do agregatu nalezy wyceni¢ i dostarczy¢ w ramach oferty. Odlegtosé miejsca udostepnienia
do agregatu zalezy od miejsca ulokowania agregatu. Energia elektryczna udostepniania bedzie z budynku
Ratusza Urzedu Miejskiego. Szacuje sig, ze ta odleglo$é to okoto 30mb, lecz nie mniej.



Ad. 7

Z do$wiadczenia Zamawiajacego oraz po konsultacjach branzowych wynika, iz taki ksztatt jest mozliwy do
zrealizowania. Ksztatt lodowiska wynika z faktu, iz Zamawiajgcemu zalezy na jak najbardziej efektywnym
wykorzystaniu dostepnej powierzchni. Nalezy zaznaczy¢, iz lodowisko przewidziane jest na istniejacym
zielencu ograniczonym murkiem oporowym wyniesionym ponad teren okoto 25¢m. Demontaz murka nie
jest dopuszczalny.

Ad. 8
Zamawiajacy wyraza zgode. Nalezy w ofercie wyceni¢ izolacj¢ EPS 200 gr. min. Scm.

Ad. 9
Odlegtos¢ sktadowania do 2,0km.

Ad. 10

Zamawiajacy podal w przedmiarze rob6t nazwe wiasng urzadzenia do pielggnacji lodu, ktéra nalezy
traktowaé jako przykladowe urzadzenie o okreslonych parametrach. Zamawiajacy dopusci w postepowaniu
urzadzenia innych producentéw o parametrach technicznych tozsamych badZ lepszych niz posiada
okreslony w przedmiarze rob6t model.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 28.09.2018r.



